SITUATIA UNITATILOR SCOLARE DIN JUDETUL BISTRITA NASAUD
An scolar 2008-2009
URBAN
LOCALITATEA : BISTRITA
SCOLI : 27
GRADINITE : 23
NR. UNITATI CU DEFICIENTE: 23
GRADINITA CU P.S. nr.1 - ASF cu PC – iluminat insuficient

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 - ASF NU – cubaj de aer necorespunzator, gr. sanitar insuficient ca nr. cabine wc, bloc alimentar cu circuite functionale necorespunzatoare

GRADINITA CU P.P nr.4 - ASF cu PC – instalatia electrica defecta
GRADINITA CU P.P nr.6 - ASF NU – in curs de reabilitare

GRADINITA cu P.N nr. 9 - ASFcu PC – iluminat insuficient
GRADINITA cu P.N nr. 13 - ASFcu PC - instalatia electrica defecta

GRADINITA NR. 17 – ASF NU - functioneaza la parter de bloc, intrarea comuna cu locatarii blocului, nu se asigura cubajul de aer
SCOALA GENERALA NR.4  - ASF cu PC - repararea si igienizarea grupurilor sanitare,iluminat insuficient

 SCOALA GENERALA NR.5  - ASF cu PC – finalizarea lucrarilor la tamplarie (geamuri)
SCOALA GENERALA NR.6  - ASF cu PC - instalatia electrica defecta

GRUP SCOLAR DE SERVICII - ASF cu PC  - instalatia electrica defecta
GRUP SCOLAR FORESTIER - ASF NU – in curs de reabilitare
LICEUL DE MUZICA - ASF cu PC – repararea instalatiilor sanitare
GRUP SCOLAR AGRICOL - ASF cu PC – terminare reparatii pereti interiori,instalatia sanitara si electrica defecta

COLEGIUL TEHNIC “INFOEL”  - ASF cu PC – igienizarea bloc alimentar

GRADINITA UNIREA – ASF NU -  fara apa curenta, grupuri sanitare degradate si insalubre, cladire degradata

GRADINITA GHINDA – ASF cu PC - grup sanitar necorespunzator

SCOALA GENERALA SLATINITA - ASF cu PC – repararea tamplariei,suplimentarea sobelor

SCOALA GENERALA SARATA - ASF cu PC – iluminat insuficient

GRADINITA SARATA - ASF cu PC – iluminat insuficient

SCOALA GENERALA VIISOARA - ASF cu PC – iluminat insuficient

GRADINITA VIISOARA - ASF cu PC – iluminat insuficient
GRADINITA SIGMIR - ASF cu PC – repararea gardului,lipsa usa la grupul sanitar

LOCALITATEA : NASAUD
SCOLI  : 7
GRADINITE : 5
NR. UNITATI CU DEFICIENTE: 5
SC.GEN. DEALUL CUCULUI - ASF NU -  fara apa curenta , sobe metalice,lipsa gard 
SC. GEN. LIVIU REBREANU –ASF NU -  fara apa curenta 

GRADINITA CU P.P - ASF NU - nefinalizarea lucrarilor de reabilitare

GRADINITA CU P.N Lusca - ASF NU - fara apa curenta , sobe metalice
GRADINITA CU P.N LIVIU REBREANU –ASF NU -  fara apa curenta

LOCALITATEA : BECLEAN
SCOLI  :  11
GRADINITE : 2
NR. UNITATI CU DEFICIENTE: 6
GRADINITA P.N. NR. 1 - ASF NU – instalatia sanitara defecta,sali de clasa subdimensionate
SC. GEN. RUSU DE JOS – ASF NU -  fara apa curenta,grup sanitar necorespunzator
SC. GEN. COLDAU – ASF NU -  fara apa curenta, grup sanitar necorespunzator
SC. GEN. FIGA – ASF NU - fara apa curenta, grup sanitar necorespunzator
SC. GEN. BECLENUT – ASF NU - fara apa curenta, grup sanitar necorespunzator
COLEGIUL  NATIONAL “PETRU RARES” - ASF cu PC – intra in reabilitare
LOCALITATEA : SANGEORZ - BAI 
SCOLI : 4
GRADINITE : 8
NR. UNITATI CU DEFICIENTE: 8
SC. GEN. CORMAIA – ASF NU -  sobe metalice

GRADINITA CU PN. CORMAIA – ASF NU -  sobe metalice

SC. GEN VALEA BORCUTULUI – ASF NU -  sobe metalice

GRADINITA CU PN. VALEA BORCUTULUI – ASF NU -  sobe metalice

GRADINITE 2,3,4,5  SANGEORZ-BAI – ASF NU - case particulare
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